
zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LleKo-sENJSKE Zuplruue

Odjel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlaua2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 22,1.2024.

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Analitiiko izvje56e br. V 50124

Usluga d.o.o. GosPi6

53000 GoSPlC, Buzimska 10

v-16-24
Voda za tjudsku potro5nju (osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 16.1.2024.08:45

Podetak analize: 16.1.2024. Zavr5etakanalize: 19.1.2024.

Lokacija: U.O. Malo misto , Trnovadko Novoselo 8/1, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.1.2024.14:30 od Zavodaza javnozdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6 iVeronika Slmiele

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju suKLADAN je odredbama _Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzim" rooi, n"*iibniene 2a ljudsku potr6snlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno{ehniEkim i higijenskim te

ilgir" ,r;"tirn" roje moraju ispurilavati gradevine za vodooirskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak'

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tso/lEc i702s:2012 (tso/lEc17-025:2017; EN lso/lEC 17025:2017) za ispitivanje i

ulo*orani" v6oa. uzorrovanje vode za tjudsku potrosnju fRry]99.5997-5:2011(lSo 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

poorueju o'pisano, u prilogu Potvrdi o akreditaciji br$ 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01112;Ur.broi:525-1o11446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovtasteni taboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju 9 igpu.njgqy Posebnih 
uvJeta Ministarstva poljoprivrelg, U-p1rye

,banog gospodarstva, xtasi:uplt--g 25-07t15-o2t1i; ur.broj:s2b-t ilosag-t s -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

O2l 1 4; Ur.broj.l}S- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5' god i ne.

d) sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u.svrhu provodenja monitoring-a i drugih sluzbenih kontrola

,6a" r" tjudsku potrosnju te ispitivanja zdravstveneispravnostivo{g_zq.lju{sfq qgtr_o-S1l-u.y gradevinama prije izdavanja

uporabn6 dozvoie Klasa:UP/l-541-Oil13-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva

Jasmina
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zzJz IIKI-SENJSKE Zu Pnru t..l r

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsiek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

50. Voda za ljudsku potro5nju (osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B s25 8,2 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 <2 Da

Mutno6a** HRN EN ISO 7027:2001*
.NTU <4 0,26 Da

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20"C < 2500 254 Da

pH*** HRN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 17,10C

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mgil Cl2 < 0,5 0,15 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 l, Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 tt 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-r 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIdKo-SENJSKE Zupmtue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilriava2,Tel: 053/574'860, Fax: 0531574-453

GospiC, 22.1.2024.

Analitiiko izvjeS6e br. V 51124

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

16.1.2024.
Trgovina Zagi, KaniSka 94,GospiC

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 19.1.2024.

Usluga d.o.o. Gospi6

53OOO GOSPIC, BuZimska 10

v-16-24
Voda za ljudsku potro6nju (osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

16.1 .2024. 09:00

Uzorci su dostavljeni rcL2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6 iVeronika Simieie

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o param.etrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vodl namijenjene 2a tjudsku potr65nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispurilavati grad6vine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro6nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) ' Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi 1210 od 08.01.2020, godine.

b) Stu2beni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1115-01112;Ur.brq:525'1o11446-15-9 od

12.06,2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Up11ve

vbOnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07t15-02t14; Ur.broj:525-12i0988-15 -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

021 1 4; Ur.br ot:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5, g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prUe iZlaEr{i€L
uporabne dozvoie Klasi:UP/l-541-02113-O3tO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016. '' 

1 , .

Vodi
Jasmina

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA,53O0O GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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REZULTATT ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fiziki

*rr,, an",'r" --T
51. Voda za ljudsku Potro5niu (ot

-T

Boia..* |

-T

Mutnoca*** |

Elektriena vodliivost... I

pH*** 
--I

rlna i kemijska ispitivanja

@lt
snovni pregled)

HRN EN ISO 7887:2012. lmsil Pt l< 20 |

HRN EN rSO 7027:2001- I 'NTU I s 4 
|

HRN EN 27888:2008 
| 
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I 
s 2500 

I

HRN ISO 10523:2012 lpH jedinica lO,s - O,S 
I

g,t 
loa.z 
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0,23 lr,
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7,8 lr"
Pri temperaturi od 16,50C

Slobodni rezidualni klor 
lsH,r 

+soo c lms/L 
cP ls 0'5 I 0'09 

lDa

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

scherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui 100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-i 0-100 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LlcKo-sENJSKE Zuplnt..le

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrlaua 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 22.1.2024.

Analitiiko izvjeS6e br. V 52124

Usluga d.o.o. Gospi6

53OOO GOSPIC, Buzimska 10

v-16-24
Voda za ljudsku potro5nju (osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 16.1.2024.09:20

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

16.1.2024.
Caffe bar Bilaj, Bilaj2, GOSPIC

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 19.1.2024.

Uzorci su dostavljeni 16.1 .2024. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6 i Veronika Simieie

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vod-e namijbnjene 2a ljudsku potr65nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i hig'tjenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunlavati gratlevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodiza

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditac'tje.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak'

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 1702.5:2017) za ispitivanje i

uiorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 121 0 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laborator'rj prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112 Ur. broi:525-1011446-15-9 od

12.06.2015. godine,

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrele, 
-U-nj1ve

vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l--325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15 -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

O2l 1 4; U r.broi:525-1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.201 5. god i ne.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provotlenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja

uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-1O od 20.12.2016.

Jasmina

1. Usluga d.o.o. Gospic, HRVATSKA, 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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zzJz LICKI-SENJSKE Zu pRru u e Broj izvje5taja: Y 52124 22.1.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

52. Voda za ljudsku potroinju (osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 6,5 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:20't2- mg/L Pt s20 12 Da

Mutnoia*** HRN EN ISO 7027:2001. "NTU s4 < 0,16 Da

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20"C s 2500 379 Da

pH*** HRN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od 16,30C

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,11 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1 :2014 cfu/100m1 0 n Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/'l00mL 0 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-i 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana 212 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo zDRAvsrvo LlcKo-sENJSKE Zupmlue

Odjel za zdravstvenu ekologiju

odsjekzaispitivanjevodaiop6afizikalnaikemijskaispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtaua Z,Tel: 053/574-860, Fax: 0531 57 4-453

Gospi6, 22.1.2024.

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Po6etak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Analitiiko izvjeSde br. V 53124

Usluga d.o.o. GosPi6

53000 GOSPIC, Buzimska 10

v-16-24
Voda za ljudsku potro5nju (osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekc'tje

16.1.2024.09:40
16j.2024. ZavrSetak analize: 19'1'2024'

Caffe bar Fortuna,smiljanska 1 00,Gospi6

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.1.2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6 iVeronika Simiele

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama 

-Pravilnika 
o parametrima sukladnosti, metodama

anatizai monitorinzim, ,ooli n"rilirniene za tjudsku potrdinlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

ilg'* ,Jj"tir" role moralu ispurijariati gratlevine zd voAooirsirbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i iZakonu o vodiza

ljudsku potroinju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama(***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak'

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tSo/tEC 17025:2017 (lSo/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017\ za ispitivanje i

ulorrouanie v6oa. uzort<ovanje vode za tjudsku potro5nju lRry]lg.5997-5:2011(lSo 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrufiju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020' godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115'01112; Ur' broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015, godine.

c) Ovla5teni taboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o iggu{9ltl posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivlglg' U-p-rrye

,oorog gospodarstva, rtasi:uplt-'g 25-07115-o2t14; Ur.broj:525-1rl0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325'07115-

O2l 1 4; Ur.broj:521- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u.svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

,oOu ., ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene jspiavnosti vode za ljudsku P9tr.95!iu_ Y 
gradevinama prije izdavanja

uporabn6 dozvoie Klasa:UP/l-541-02713-03/08; UR.br.534-07-1-1-313-16'10 od20.12'2016,

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospic, HRVATSM,53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsiek za ispitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

53. Voda za ljudsku potro$niu (osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B s25 8,9 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 I Da

Iutnoda*** HRN EN ISO 7027:2001. "NTU <4 2,6 Da

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20'C < 2500 309 Da

PH*** HRN ISO 10523:2Q12 pH jedinica 6,5 - 9,5 8,1 Da

Pri temperaturi od 15,70C

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,16 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l 0-100 10 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 13 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1
n Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Strana2l2 OBR 48 REV 2
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zAVoD zA JAVNo ZDMVSTVo LlcKo-sENJSKE ZuplHI.tp

Odiel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrlava 2, Tel: 053/574'860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 221.2024.

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Uzorci su dostavljeni

Uzorkovao:

Analitiiko izvje56e br. V 54124

Usluga d.o.o. Gospi6

53OOO GOSPIC, BuZimska 10

v-16-24
Voda za ljudsku potro6nju (osnovni pregled)

Yodaza ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije

16.1.2024.10:00
16.1.2024.
Dom zdravlja Peru5i6, PERUSIC

Prema Pravilniku

1 6.1 .2024. 1 4 : 30 od Zav oda za iavno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Ana Marija Jami6i6 iVeronika Simieie

Zavr5etakanalize: 19.1.2024.

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vodl namijenjene ia ljudsku potr65nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunlavati grad6vine za vodooilskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak,

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tSO/tEC 17025:2017 (lSO/l,E_C]-7025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje v6da. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) ' Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi 1210 od 08.01,2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-o1112;Ur.broi:525-1011446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovta5teni taboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivpgg'-U_pjrye

,odnog gospodarstva, Xtasi:Uplt--S25-07115-02114; Ur.bioj:525-12/0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

O2l 1 4; U r,br oj:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 5. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringe i drugih sluZbenih kontrola

,od" ," ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 99t1o-511u. y gradevinama prUe izdavanja

uporabne dozvoie Klasd:UP/l-541-02t13-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20'12.2O16.
-/it''** '
Z$lSiv0
rf'

1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
Dostaviti:
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

54. Voda za ljudsku Potro$nju (otsnovni pregled)

HRN EN ISO 7887:2012-

HRN EN ISO 7027:2001*

mg/L Pt

"NTU

s25

s20

s4

14,3

3

0,85

*
Da

Da

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 ;rS/cm pri 20"C < 2500 253 Da

pH*** HRN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da

Pri temperaturi od 16,30C

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,14 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-t 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0-100 U Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfui 100m1 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LleKo-sENJSKE Zuplltue
Odjel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 2,Tel: 053/574-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 22.1.2024.

Analitiiko izvjeSde br. V 55124

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

16.',t.2024.

Trgovina Studenac ,Li6ki Osik

Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 19.1.2024.

Usluga d.o.o. Gospi6

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-16-24

Voda za ljudsku potroSnju (osnovni pregled)

Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

16.1.2024.12:00

Uzorcisu dostavljeni 16.1.2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjskeZupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6 iVeronika Simieie

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

anatizai monitorinzima vodl namijenjene ia ljudsku potroSnlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispurilavati grad6vine za vodooirskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za

ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

u2orkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrufju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditac'rji broi 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur'broi:525'1011446-15-9 od

12.06,2015. godine.

c) Ovla5teni taboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrele, 
-Uryrye

,bOnog gospodarstva, rcasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:S?s-12/0988-15 -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

O2l 1 4; U r.broj:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5, god i ne'

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije @avglja
..-^-^h^^i^-.,aravtaaa.ttott EAl notler|Q.t.la. llQhrEQ.zt-^7-,t-.t-'l,tZ-le-lnad2O 1)2n1F, /'.i.."'',1 /,\.uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-O2113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 20.12.2016.

Jasmina

rl1 -- it

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA,53OOO GOSPIC, BuZimska'10

2. Arhiva

,--;, 
- 0llJtL Z4 iX /Lrt.'llsrr,.,,,, 7J:r^ti nti"^t',{-lrUbnii{rii' *
ri6 Toti6, 4ip,
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t r r Broj izvjeitaja: Y 55124 22.1.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

55. Voda za ljudsku potro5nju (osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 8,7 Da

Boja*'* HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt <20 <2 Da

Mutnoda*** HRN EN ISO 7027:2001- "NTU s4 0,25 Da

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 ;rSicm pri 20"C s 2500 342

pH*** HRN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da

Pri temperaturi od 16,10C

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,16 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 l, 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 U Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0- 100 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO'16266:2008 cfu/100m1 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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