
zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LIdKo-SENJSKE 2upnuue

Odjel za zdravstvenu ekolog'lju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlaua2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 20.3.2024.

Analitiiko izvjeS6e br. V 4L8,24

Usluga d.o.o, Gospi6

53ooo GOSPIC, BuZimska 10

v-132-24

Yodaza ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije

Datumuzorkovanja: 15.3.2024.08:10

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

15.3.2024.

U.O. Malo misto , Trnovadko Novoselo 8/1, GOSPIC

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 18.3.2024.

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika d sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) Slu2beni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-O7115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 I 1 4; U r.br oj:525- 1 21 0988- 1 5- 4 od 1 4. 1 2.201 5. god i n e.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prle iVda.yanlai; .
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-913-16-10 od20J22016. ,/\s\ nn ,r iA .,

9 rnrrr't ,i\i l\J

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospic, HRVATSKA,53000 GOSPIC, Bu2imska 10

2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

4'18. Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B <25 8,9 Da

Boja--- HRN EN tSO 7887:2012. mg/L Pt s20 4 Da

Miris SM 45OO C opisno bez Da

Okus SM 2160 B opisno bez Da

pH *** HRN ISO 10523:2012- pH jedinica 6,5 - 9,s 7,8 Da

Pri temperaturi od 22,2oC

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001. .NTU s4 < 0,16 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,22 Da

Amonijak... HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,01 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998" mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,274 Da

Elektriina vodljivost*** HRN EN 27888:2008- prS/cm pri 20'C s 2500 221 Da

Kloridi-.. HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001. mglL02 <5 0,93 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 U Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN tSO 6222:2000 cfu mL-' 0-100 U Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 n Da

ZZJZ UEKO.SE N J S KE ZU PNru II T Broj izvje5ta ja: Y 418-24 20.3.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo uCKo-SENJSKE 2uperutup

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih lrlava2,Tel: 053/574-860, Fax: 053t574-453

Gospi6, 20.3.2024.

Analititko izvje56e br. V 4L9-24

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

15.3.2024.
Trgovina Zagi, KaniSka 94,Gospi6

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 18.3.2024.

Usluga d.o.o. Gospi6

53OOO GOSPIC, Buzimska 10

v-132-24

Voda za ljudsku potroSnju (mala "A" analiza)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije

15.3.2024.08:30

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6ic

lziava o sukladnosta:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji bro11210 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broj:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07 ,12.2015, godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 I 1 4; Ur.br o1:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. g od i ne,

d) SluZbenilaboratorijMinistarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za Uudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 2O.12.2016.

, dip. ing

I

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospic, HRVATSKA, 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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zzJz UEKI-SE N J S KE ZU PEN II r Broj izvje5taja: Y 419-24 20.3.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

419, Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)

femperature vode SM 2550 B "C s25 11,'l Da

Boja-.. HRN EN ISO 7BB7:2012- mg/L Pt s20 <2 Da

Miris SM 45OO C oprsno bez Da

Ckus SM 2160 B oprsno bez Da

0H*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,s 7,9 Da

Pri temperaturi od 22,2oQ

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001- .NTU s4 0,23 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,11 Da

Amonijak... HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N < 0,01 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998. mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,273 Da

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008. gS/cm pri 20"C < 2500 ala Da

(loridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001. mglL02 s5 0,93 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 tt Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN tSO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LteKo-sENJsKE ZupRr,rue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava2,Tet: O53tS74-860, Fax: Olgtl74-453

Gospi6, 20.3.2024.

Analititko izvjeSde br. V 420-24

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Vrsta analize:

Dostaviti:

Usluga d.o.o. Gospii
53000 cOSPtC, Buzimska 1O

v-132-24
Voda za ljudsku potro5nju (mala ,'A,,analiza)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024.14:30 od Zavodaza javnozdravstvo Lidko-senjske 2upanijeUzorkovao: Ana Marija Jami6i6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodamaanaliza i monitorinzima vode namijenjene 2a ljudsku potrosnlu 6ru o+lia), Pravilnika o sanitarnotehnidkim i higijenskim te
fru.olm uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine zd voooo'pst<rou i jostiivan;" u n;i.l-frlr.i bdlzsl i i Zakonu o vodi zaljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskrjudivo na anarizirani uzorak.

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN tSO/tEC 17028:2017 (tSO/tEC 17025:2Ott; EN tSO/tEC 17025:2012)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku.potrosnju rinru lso ssaz--s:zo'rt (tso s667s:2006) . Akreditacija vrijedi upodrudju opisanom u pritogu potvrdi o akieditaciji broi l2,to oo oa.ot.2oz0. godind.

9).?lZ!^f laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Ktasa:Up/t-g22-01t15-01t12;ur.broj:525-10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema.Rjesenju o_ispunjenju pgsebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarsrva, Ktasa:Up/t-325-07t1S_O2tji; Ur.broi:52biZO6Aii-tS_Z oa Oi.ti-iOf S.-goOine. i Ktasa:Up/t_3 2S_O7t1S_02 I 1 4 ; U r.br oj:525- 1 2 I 09BB- 1 S-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. god in e.

d) SluZbeni.laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju 
.t9.lsPili.vqlja zdravstvene'ispravn-o_sti vooe za rir.r.qsr,1 potrosnju u gradevinama prije izdavanjauporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-o3tol; UR.br:s34-07-1-1-3.r.-1d-10 od20.12.2016.- ;..:;;;;, '-

,/ ^$" 
(.r.

/ 
^!

Datumuzorkovanja: 15.3.2024.08:45
Podetak analize: 15.3.2024. Zavr5etak analize: 18.3.2024.Lokacija: Caffe bar Bitaj, Bitaj 2, cOSptC

Prema Pravllniku

Jasmina

1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA,53OO0 cOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva

-s oDiEt ZA
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

420. Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B s25 8,1 Da

Boja** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 2 Da

Miris SM 45OO C oprsno bez Da

Ckus SM 2160 B opisno bez Da

pH... HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od 22,0oC

Mutno6a... HRN EN ISO 1027:2001. .NTU <4 0,27 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,15 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,01 Da

Nitriti..- HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,1 36 Da

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008- gS/cm pri 20'C < 2500 324 Da

Kloridi.** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

Utro5ak KMn04*** HRN EN ISO 8467:2001- mgll02 s5 1,58 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

ZZJZ UEKO-S EN J S KE ZU PNru II r Broj izvje5taja: Y 420-24 20.3.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-

Strana 212 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo zDRAvsrvo LIcKo-SENJSKE Zupeuue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospic, Senjskih Zrtava2,f el0531574-860, Fax: 0531574-453

Gospic, 20,3,2024.

Analitiiko izvjeSde br. V 421-24

Usluga d.o.o. Gospi6
53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-132-24

Voda za Ijudsku potro6nju (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
15.3.2024.09:00
15.3.2024. Zavr5etak analize: 18.3.2024.
Caffe bar Fortuna,Smiljanska 100,Gospi6
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu 6'vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSOnEC fi025:2017; EN tSO/tEC 17025:2012)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011(lso 5667-5:2006) . Akreditacija vrilebi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020. godine.

!) StyzUel laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1t1S-01112;Ur. broj:b25-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rjeienju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/t-325-07t15-02t14; Ur.broj:52s-12/0088-1S -2 od 0i.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t_3 2S_OZ11S_
02 I 1 4; U r.br oj:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku po[ro5nju u gra-devinaria prije izdavanja
uporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-o2t13-o3t08; UR.br.534-07-1-1-38-1d-10 od 20.12.2016.-

Jasmina

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 cOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:
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Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

421. Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B .C s25 o Da

Boja*** HRN EN lSO7887:2012- mg/L Pt <20 6 Da

Miris SM 45OO C opisno Da

Skus SM 2160 B oprsno bez Da

pH--- HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 8,1 Da

Pri temperaturi od 22,0oC

Mutnoia*** HRN EN ISO 7027:2001- .NTU <4 1,2 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,14 Da

Amonijak"** HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N < 0,01 Da

Nitriti... HRN EN 26777:1998- mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,421 Da

Elektriina vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20'C < 2500 270 Da

Kloridi-.- HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 2,13 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 U Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-r 0-100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 U Da

ZZJZ UEKO-S E NJSKE ZU PNru I.I r Broj izvjeStaja: Y 421-24 20.3.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LIcKo-SENJSKE Zuplttue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja

53000 Gospii, Senjskih lrlava 2, T el: 0531 57 4-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 20,3.2024.

AnalitiEko izvje56e br. V 422-24

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Usluga d.o.o. Gospic
53000 cOSPlC, Buzimska 10

v-132-24

Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
15.3.2024.09:20
15.3.2024. Zavr5etak analize: 18.3.2024.
Dom zdravlja PeruSic, PERUSIC
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
dru.gim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu-o'vodi za
ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN tSO/lEC 11025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potroSnju HRN lso 5667-5:2011(lso 5667-5:2006) . Akreditacija vrijeii u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 0g.01.2020. godind.

!)-styzoe.tl laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01t12;ur,broj:525-1011446-15-9 od
12.0A,2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
yodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15 -Z oA Oi.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t-3 2S-O7 t1S-
021 1 4; U r.br oj: 525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provottenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku po!195nju te ispitivanja zdravstvene.ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gra-Oevinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:Up/t-541-02t13-03t09; UR.br.534-07-1-1-gt3-16-10 od20.12.2016.-

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, S3O00 cOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

422. Voda za ljudsku potro$nju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B s25 12,8 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt s20 2 Da

Miris SM 45OO C opisno bez Da

Okus SM 2160 B opisno bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 22,OoC

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001- .NTU s4 0,32 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,16 Da

Amonijak... HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,01 Da

Nitriti--. HRN EN 26777:1998. mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,128 Da

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008. gS/cm pri 20'C s 2500 292 Da

Kloridi--* HRN ISO 9297:1998. mg/L CI- < 250 <5 Da

UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglLQ2 <5 1,98 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 U Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 n 0 Da

ZZJZ UEKO-SENJS KE ZU PRru IU T Broj izvje5taja: Y 422-24 20.3.2024

REZULTAT! !SPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIdKo-SENJSKE Zupanue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospii, Senjskih Zrtava2, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 20.3.2024.

Analititko izvjeS6e br. V 423124

Usluga d,o.o. Gospid
53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-132-24
Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije
15.3.2024.09:40
15.3.2024. Zavr5etak analize: 18.9.2024.
Trgovina Studenac ,Li6ki Osik
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 15.3.2024.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
druglm uvjetima koje moraju ispunjavatigradevine za vodoopskrbu iposlovanje u njima (NN 88/23) i iZakonu-o'vodiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruCja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISOAEC fi025:2017; EN ISO/IEC 17025:2011)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) , Akreditacija vrijedi u
podru6ju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b)-SlyZben! laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12;Ur.broj:S2}-1)t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
Y99nos gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.brq:525-12/0988-15 -2 od 0i.12.2015. godine. i kisa:Up/t-3 is-otns-
O2l 1 4; U r.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. g od i ne.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:
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zzJZ ueKo-SENJS KE Zu pnru rr r Broj izvje5taja: Y 423124 20.3.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

423. Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B <25 8,8 Da

Boja** HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt s20 2 Da

Miris sM 4500 c opisno bez Da

Okus SM 2160 B oprsno bez Da

oH*** HRN ISO 10523:2012- pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 22,0oC

Mutno6a** HRN EN ISO 7027:2001- "NTU <4 0,36 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,14 Da

Amonijak** HRN ISO 7150-1 :1998. mg/L N < 0,01 Da

Nitriti... HRN EN 26777:1998. mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s11 0,115 Da

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008. prS/cm pri 20'C s 2500 292 Da

Kloridi... HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 1,17 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui 100m1 0 n Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 U 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 U Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Strana 212 OBR 48 REV 2


