
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LICKo-SENJSKE 2uplttue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospid, Senjskih hrlava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022.

Analititko izvjeS6e br. V 1388122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d,o.o. Gospi6

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v 570t22

Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 2O.7.2022.08:45
Podetakanalize: 21.7.2022.
Lokacija: VS Jelovada

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 't, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te na6inu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN '125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:20'17) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji bro112'10 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broj:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
O2l 1 4; Ur.br q:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.'l 2.20 1 5. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnostivode za Uudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC,

2. Arhiva
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Broj izvjeStaj a: Y'1388122ZZJZ UEKO-SEN J SKE ZU PRU II C

REZULTATI ISPITIVANJA

odsiek za isoitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

'1388. Voda za liudsku potro5nju(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B
.C s25 10,2 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN tso 10523'.2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da

Pri temperaturi od 24,90C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20"C s 2500 474 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,06 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001 "NTU s4 < 0,16 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2'.2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LICKo-SENJSKE Zuprurue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gos pi6, Senjski h Zriav a 2, T e| 053 I 57 4-860, Fax: 053 I 57 4- 453

Gospi6, 29.7.2022.

AnalitiEko izvjeS6e br. v L389122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o,o. Gospi6

53ooo GoSPlC, Buzimska 10

v 570122

Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.09:10

Podetakanalize: 21.7.2022.

Lokacija: VS Kosinjmost
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije

llava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga '1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te na6inu vodenja registra pravnih osoba

koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.br$:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15-2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325'07115-
O2l 1 4; U r.brq:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 5. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-O3lO8; UR.br.534-07-1-'l-313-16-'10 od 20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC,

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

*rr,r rnr,,." | ,toaa I rujerna je , , Rezurrat 
I sukladnosti

1389. Voda za ljudsku potro$niu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 9,9 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt <20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN tSO 10523'.2012* pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da

Pri temperaturi od22,6 oC

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888'.2008 pS/cm pri 20"C < 2500 473 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,03 Da

Mutnoda*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 0,'t8 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo-SENJSKE Zuperuue

Odiel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022,

Analitiiko izvjeS6e br. V L39Ol22

Usluga d.o,o. Gospi6

53oOO GOSPIC, Buzimska 10

v 570122

Voda za Ijudsku potro5niu(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.09:45

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

21.7.2022.

VS KONJSKO BRDO

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize'. 25.7.2022'

Uzorci su dostavljeni 20.7 .2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika.o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i pianovim-a sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te naEinu vodenja registra pravnih osoba

koje obavljaju djelatnost javni vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za

rjudsku poirdsnlu (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za jauno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

u2orkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi 1210 od 08.01,2020. godine.

b) SluZbeni laboratorijprema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.20'15. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, U-p_rave

vodnog gospodarstva, Klasi:Up/l-925-07115-O2t1a; Ur.broj:525-'t 2/0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-O7115'

O2l 1 4; U r.brot:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5, god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoring-a i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro-Snju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja

uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-OglO8; UR,br.534-07-'l-1-313-'16-10 od20.12.20'16.

2"
Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC, BuZimska 1

2. Arhiva
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REZULTAT! ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivania, 
, , , --.---

Naziv analize I ur"too, | ,j"tn, j"o'n't' | 'oo I *"t''tut 
| ,fr'Z,inort'

1390. Voda za ljudsku potro$nju(osnovni pregled)

Temperature vode I 
SM 2550 B

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012.

sM 4500 c

sM 2160 B

HRN ISO 10523'.2012.

Miris

Okus

pH***

Pri temperaturi od22,6 oC

Elektridna vodljivost*** IHRN 
EN 27888:2008 

|

'cl
ms/L Pt I

oprsno I

opEno I

pH jedinica 
I

uS/cm pri 20'C 
I

<25 I

<20 I

Bez I

Bez I

6,5 - 9,5 
I

ar*a I

10,8 lDa

a loa

bez lo"

bez lou
I7.8 lDa

G
Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,08 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001 "NTU <4 0,41 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDMVSTVo LrCKo-SENJSKE Zupmrue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Lrlava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29,7,2022.

Analitiiko izvjeS6e br. V L39ll22

Usluga d.o.o. Gospi6
53000 GoSPlC, Buzimska 1o

v 570122

Voda za Ijudsku potroSnju(osnovni pregled)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.'lO:0O

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

21.7.2022.
Dom zdravlja ,PeruSi6
Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022. 15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnostivode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potroSnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda, Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine,

b) Slu2beni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
'12.06.20'15, godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:'2s-12/0988-15-2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
O2l 1 4; Ur.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od'l 4.1 2.2O 1 5. god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 20,12,2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

*.r,r rnr,,r" , toda I najerna jeoinica I MpK I Rezurrar 
I sukradnosti

1391. Voda za ljudsku potro5niu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B 'c s25 21,2 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt s20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN rSO 10523"2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od22,8 oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20"C s 2500 486 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L C12 s 0,5 0,08 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 < 0,16 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL" 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAvsrvo ueKo-sENJSKE ZupmruE

Odiet za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022.

AnalitiEko izvjeS6e br. V L392122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Usluga d.o.o, Gospi6
53ooo GOSPIC, Buzimska 10

v 570122

Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.10:25
21.7.2022.
Caffe bar Zuja,Li6ki Osik

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

llavao sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i pianovima sigurnosti voile za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba

koje obavtjaju djetatnost javnJ voiloopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za

ljuisku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025.20'17; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 121 0 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorijprema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322'01115-01112;Ur. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.20'15. godine,

c) Ovta$teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivlglg, _U-ryrye
v'oOnog gospodarstva, Klasi:UP/l-e25-07t15-OZt14; Ur.bioj:525-1210988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115'

O2l 1 4; lJr.broj:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.20 1 5. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro-Snju te ispitivanja zdravstvene lspiavnosti vode za ljudsku p9try-S{_u. t1 gradevinama prije izdavanja

uporabn6 dozvoie Klasa:UP/l-541-02113-03/08; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC,

2. Arhiva

Zavr5etak analize: 25.7.2022.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsiekzaispitivanievodaiop6afizikalnaikemijskaispitivanja, 
, , - ... 

,--.---
Naziv analize l uutoo, l ',""',"''''"t I "

1392. Voda za liudsku potroSnju(osnovni pregled)

femperature vode SM 2550 B 'c s25 15,3 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012* mg/L Pt s20 14 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od22,8 oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20'C s2500 365 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,14 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 2,3 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2"2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

SlranaZl2 OBR 48 REV 1



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LleKo-sENJSKE Zuplt'tue

Odiel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 2,Tel: 053/574-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 29.7.2022.

Analitiiko izvjeSde br. V 1,393122

Usluga d.o.o. GosPi6

53ooo GoSPlC, Buzimska 10

v 570t22

Voda za ljudsku potro5niu(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.11:35

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

21.7.2022.
VS Bogunica

Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 25.7.2022.

Uzorcisu dostavljeni 20.7.2022.15:00 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika,o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i pianovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba

koje obavtjaju djetatnost javn6 voitoopsfrbe (Nr-N 125t17 i NN 30/20), i Takonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za

lju-dsku poiro6nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tSO/lEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzort<ovanle voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni taboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ut. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) OvtaSteni taboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o isOunjrylq posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivlg9g,_U_p_rrye

,6anog gospodarstva, Kasi:Uplt-'g25-07115-0211+; Ur.bioj:S25-1210988-15 -2 odOT .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325'07115-

O2l 1 4; U r.broj:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.201 5. god i ne.

d) Sluibeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoring_a i drugih sluZbenih kontrola

ioa" ra tjudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispiavnosti vode za ljudsky P9tr.o5!iu. ! gradevinama prije izdavanja

uporabne dozvoie Klasa:UP/l-541-02113-Ogl08; UR,br.534-07-1-'l-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC, BuZi

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja, 
, , - .. , --.---

Naziv analize I utetoo" I ,j"tn, j"o,n'.' I *'o I o"t''t" 
I .rn,ddno.t,

1393. Voda za ljudsku potro5niu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 9,1 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 8 Da

Miris sM 4s00 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,s - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od 22,8oC

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20'C < 2500 315 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,14 Da

Mutnoia*** HRN EN ISO 7027:2001 .NTU s4 0,74 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo-SENJSKE Zuplttue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022.

Analitiiko izvje56e br. V 1,394122

Usluga d.o.o. Gospi6
53ooo GOSPIC, Buzimska'10

v 570122

Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.11:55

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Po6etak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

21,7.2022.
VS Bilaj

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7 .2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i pianovima sigurnosti vode za ljudsku potro6nju te na6inu vodenja registra pravnih osoba

koje obavljaju djelatnost javne voiJoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak'

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

u2orkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:20'11(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020, godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112 Ur. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivfqqg,-U-pjrye

vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07 t15-02114; Ur.broj:525-'t 2/0988-15 -2 od 07.12.2015, godine. i Klasa:UP/l-325-07115'

O2l 1 4; Ur.broj:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.20 1 5. g odi ne.

d) SluZbeni laboratorf Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja

uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-'10 od 20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC,

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjekzaispitivanjevodaiop6afizikalnaikemijskaispitivanja, 
, , - ... 

, --.---
Naziv analize I ,",:0, I M"tt' j"o't't'

1394. Voda za liudsku potroSnju(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 10,1 Da

Boja*** HRN EN 1S,O7887"2012. mg/L Pt s20 2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus sM 2160 B opisno Bez bez Da

lo,s's,s l ''' l'u

Elektridna vodljivost*** lHnN eu 27898,2008 luS/", ptl

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,14 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 "NTU <4 0,19 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana2l2 OBR 48 REV 1



zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LI6Ko-SENJSKE Zupnruur

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022.

AnalitiEko izvje56e br. V L395122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o.o. Gospi6
53ooo GOSPIC, Buzimska 10

v 570122

Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.12:05

Po6etak analize: 21.7.2022. Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Lokacija: Caffe bar Bilaj, Bilaj bb, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022. 15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potroSnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1:Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekolog'rju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC '17025:20'17 (lSOnEC 17025:2017; EN ISO/IEC '17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda, Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 12'10 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Un broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2O15. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
021 1 4; Ur.br oj:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.201 5. godi ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravliaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za Uudsku potroSnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-'l-1-313-16-1O od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC,

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1395. Voda za ljudsku potro$niu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 19,4 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 3 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Ckus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN tso 10523'.2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,6 Da

Pri temperaturi od23,0 oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20'C s 2500 337 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,13 Da

Mutno6a**" HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 0,26 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana2l2 OBR 48 REV 1



zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo-SENJSKE ZupmtuE

Odjel za zdravstvenu ekologiiu
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrtava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574'453

Gospi6, 29.7.2022,

AnalitiEko izvjeS6e br. V L396122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o.o. Gospi6
53ooo GOSPIC, Buzimska 10

v 570t22

Voda za Ijudsku potro6nju(osnovni pregled)
Yodaza ljudsku potroSnju nakon prerade idezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.'12:30

Po6etak analize: 21.7.2022.
Lokacija: VS O5tra

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7 .2022. 1 5:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

llava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC '17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potroSnju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj'12'lO od 08.01.2020. godine,

b) SluZbeni laboratorijprema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broj:525-101'1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 I 1 4; Ur.brot:i25- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 5. god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za Uudsku potroSnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-O2113-03108; UR.br,534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC,

2. Arhiva
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zzJz LtCKo-s E N JSKE Zu pnru l..l e Broj izvje5taja: Y 1396122 29.7.2022

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1396. Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 11,7 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt s20 4 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus sM 2160 B oprsno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da

Pri temperaturi od 23,2oC

Elektriena vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20'C < 2500 405 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,07 Da

Iutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 0,28 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-i 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo-SENJSKE Zupnruue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29.7.2022.

AnalitiEko izvjeS6e br. V L397122

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o,o. Gospi6

53ooo GOSPIC, Buzimska'10

v 570122

Voda za ljudsku potroSnju(osnovni pregled)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.13:05
Podetak analize: 21.7.2022. Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Lokacija: U.O. Malo misto , Trnova6ko Novoselo 8/1, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.7 .2022. 1 5:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/EC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podru6ju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorijprema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.brot:525-1210988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
O2l 1 4; Ur,br oj:525-1 21 0988- 1 5-4 od'l 4. 1 2.201 5. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC, guZim

2. Arhiva
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zzJz LICKO-SENJSKE ZU PRru I.I r Broj izvje5taja: Y 1397122 29.7.2022

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1397. Voda za ljudsku potro5niu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B .C s25 14,6 Da

Boja*** HRN EN tSO7887'.2012r mg/L Pt <20 4 Da

Miris sM 4500 c oprsno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5 - 9,s 7,8 Da

Pri temperaturi od 23,30C

Elektriena vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20'C < 2500 259 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,2 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001 "NTU <4 0,23 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVSTvo LleKo-sENJSKE Zupmtue

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih illava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 29.7.2022.

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Po6etak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Zavr5etakanalize: 25.7.2022.

Analitiiko izvjeS6e br. V 1398122

Usluga d.o.o. GosPi6

53000 GoSPlC, Buzimska 10

v 570122

Voda za liudsku potroSnju(sirova,kratki pregled)

Voda za ljudsku potro5nju bez prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.13:25
21.7.2022.
lzvori5te Ko5na voda, Bru5ane bb, GOSPIC

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika-o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i pianovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba

ioje obavljaju djelatnost javni voitoopskrbe (NN 125t17 i NN 39/20), i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za

tju-dsku poir6snju (NN 56/13, NN 64/15, NN '104117, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije,

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tSO/lEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdio akreditacijibroll2lO od 08.01.2020. godine.

b) StuZbeni taboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-g22-01t15-01t12;Ur'broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivlglg, 
_U-n1rye

,oOnog gospodarstva, Xtasi:Uplt-925-07115-O2l'14; Ur.bioj:525-1210988-15 -2 od 07 ,12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-

021 1 4; Ur.brq:525-'l 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 5. god i ne.

d) Sluibeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoring-a i drugih sluZbenih kontrola

ioae 
=a 

ljudsku potro'Snju te ispitivanja zciravstvene lspiavnosti vode za ljudsf q p9t19S1ju. t1 gradevinama prije izdavanja

uporabn6 dozvoie Kasd:UP/l-541-02113-O3lO8; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20"12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o,o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC, BuZimska 1

2. Arhiva
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REZULTAT! ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

'1398. Voda za ljudsku potroSniu(sirova,kratki pregled)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 8,1 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od23,6 oC

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20"C s 2500 252 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 0,62 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001. mglLo.2 s5 1,57 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:'1998- mg/L Cl- s250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998* mg/L N < 0,01

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,085 Da

Nitriti**' HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,002

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LICKo-SENJSKE Zuparuue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29,7.2022,

AnalitiEko izvjeS6e br. v L4OOl22

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o.o. Gospi6
53000 GOSPIC, Buzimska 10

v 570t22

Voda za ljudsku potroSnju(osnovni pregled)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.13:55
Podetak analize: 21.7.2022. Zavr5etak analize: 25.7.2022.
Lokacija: VRKLJAN d.o.o.- Trgovina, KaniSka 79, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorcisu dostavljeni 20.7.2022,15:00 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1l1li-01112; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
'12.06.2O15. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:S2s-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-O7l'15-
021'l 4; Ur.broj:525-1 2/0988-1 5-4 od 1 4.'12.201 5. godine.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20j2.2016.

Toti6, dip. ing

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC,

2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1400. Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 19,7 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012* mg/L Pt s20 6 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Ckus SM 2160 B opisno Bez bez Da

oH*** HRN tSO 10523'.2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 23,90C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20'C s 2500 317 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,16 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU s4 0,86 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL' 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

ZZJZ LICKO-SENJSKE ZU PNU II E Broj izvjeStaja: Y 1400122 29.7.2022

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDmvsrvo LIcKo-SENJSKE Zupmtue

Odjel za zdravstvenu ekologiiu
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrlava2,Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 29,7.2022.

Analititko izvje56e br. V L4OL|22

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Usluga d.o.o. Gospi6

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v 570122

Voda za ljudsku potroSnju(osnovni pregled)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 2O.7.2022.14:10

Podetakanalize: 21.7.2022. Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Lokacija: Caffe bar Fortuna,Smiljanska 100,Gospi6

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.7.2022, 15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te na6inu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 iNN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC '17025:20171za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorijprema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1115-01112;Unbroi:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-O7115-
O2l 14; Ur.brot:525-121O988-1 5-4 od 1 4.12.201 5. godine,

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro6nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-OglO8; UR.br.534-07-'l-1-313-16-10 od20.'12.2016.

Dostaviti: 1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSPIC,

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

OdsJek za ispltivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1401, Voda za liudsku potroSniu(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C <25 19,9 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 7 Da

Miris sM 4s00 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisn0 Bez bez Da

pHt** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da

Pri temperaturi od23,7 oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 ;rS/cm pri 20"C < 2500 346 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,08 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001 "NTU s4 2,1 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/'l00mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2'.2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo-SENJSKE Zuperuue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrlaua 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053157 4-453

Gospi6, 29,7.2022.

AnalitiEko izvjeS6e br. V t402l22

Usluga d.o.o. Gospi6

53000 GOSPIC, Buzimska 10

v 570t22
Voda za Ijudsku potroSnju(osnovni pregled)

Voda za ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.7.2022.14:30

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

21.7.2022.
VS Kozjak

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 25.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 20.7 .2022.15:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i NN 39/20), iZakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18 i NN 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditac'tje.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC '17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:20'11(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi'1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorijprema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broi:525-'1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.br$:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
021 1 4; Ur.broj:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20'1 5, g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 20.12.2016.

Dostaviti: 1, Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53000 GOSPIC,

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1402. Voda za ljudsku potro5nju(osnovni pregled)

Temperature vode SM 2550 B "C <25 12,1 Da

Boja**' HRN EN ISO 7887:2012. mg/L Pt s20 4 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012r pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da

Pri temperaturi od 23,80C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20'C s 2500 412 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,05 Da

Mutnoia*** HRN EN lSO7027:2001 "NTU s4 0,54 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mlj 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO'16266:2008 cfu/100mL 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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