
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LICKo_SENJSKE Zupauue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 2, Tet: 053/574-860, Fax: OSgtST 4_4Ss

Lokacija: Caffe bar Bitaj, Bitaj bb, cOSptC
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Dostaviti:

AnalitiEko izvje56e br. V tOgSl22

Zavr5etak analize: 30.6.2022.

Jasmina

KuPac: Usluga d.o.o. Gospi6
53000 cospte, Buzimska 1O

Ur. broj: v 438t22
Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro5nju(ponavljanje)
Vrsta uzorka: yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije
Datumuzorkovanja: 27.6.2022.13:30
Pocetak analize 27.6.2022.

1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, S3OO0
2. Arhiva

Gospi6, 1.7.2022.

Uzorci su dostavljeni 27.6.2022.14:00 od Zavodaza javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije

l4ava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju sUKLADAN je odredbama priloga 1, pravilnika o parametrima sukladnosti,metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti voilga lrdrk, iotrosiju te nadinu voeenja registra pravnih osobakoje obavljaju djelatnost j,avn:.y:qgg.r_t[t9 tt\.12q417 i NN-!,t ro), i2axonu o izmjenama i dopunama Zakonao vodi zaljudsku potrosnju (NN s6/13, NN 64/is, NN io4l17, NN 11sl18 ir.rrri'rolzol.

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama(***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezurtati se odnose iskrjudivo na anarizirani uzorak.

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda zaiavnozdravstvo Li6ko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEc 17025:2017 (tso/tEc 1702s:2012;EN tso/Ec 1702s:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda' Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju rinru tso s667-s:2011(tso b667-s:2006) . Akreditacija vrijedi upodrudju opisanom u prirogu potvrdi o akieditaciji oroi,t2looo oa.Or.idzO. godine.

b) sluZbeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Ktasa:Up/l-32 2-01t15-01t12; Ur. broj:525- 10t1446-15-g od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij 
13 ispr.tiYglie vode prema,Rje5enju o_i^spunjenju oo.s_e!nih uvjeta Ministarstva potjoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Klasa:UP/l--325-07115-o2tt,i;ur.iroi:si5-iilo6ad-rs -2od07.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t-3 2s-o7t1s-021 1 4; U r.br q: 525 - 1 2t 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. god i n e.

d) sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravliaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa idrugih sluzbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene i"pi"rnostiroo" i"liiorr,, p9i1"_*i, y oirilrinrm" prije izdavanjauporabnedozvoreKrasa:Up/r-541-oir13-oztol;un.or.si+-oz-r_1-_iig_id_ro 
od20.12.2016.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

1095. Voda za ljudsku potro5nju(ponavljanje)

Temperature vode SM 2550 B "c s25 19,1 Da

Boja** HRN EN lSO7887:2012* mg/L Pt s20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B oprsno Bez bez Da

PH*** HRN ISO'10523:2012* pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da
Pri temperaturi od 19,8oC

Elektri6na vodljivost** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20"C s 2500 302 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,17 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 "NTU s4 0,17 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 s5 0,94 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-'l:1998* mg/L N < 0,01

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,049 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,002

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonlja 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mlr 0-100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mlr 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIdKo-SENJSKE 2upltrue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih lrtava2,Tet: 053/574-860, Fax: OS31ST4-4Sg

Efr

Gospi6, 1.7.2022.

Analitiiko izvjeS6e br. V t0g0l22

Usluga d.o.o. Gospi6
53000 cOSPtC, Buzimska 1O

v 438t22

Voda za Ijudsku potro5nju(ponavljanje)
Voda za ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 27.6.2022.1O:SO
Podetak analize: 27.6.2022.

Uzorci su dostavljeni 27 .6.2022. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Priloga 1, Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima s!Sy!g!!ivode za ljudsku potro5iju te nadinu vodenla registra pravnitr osoUa
koje obavljaju djelatnost javn9.y9q99.p-s!rbe (NN 125117 i NN 3d/20), i Zakonu'o izmjenama i Oopunama Zakonao vodi za
ljudsku potrosnju (NN 56/13, NN 64/1S, NN 104/17, NN 11Sl18 iNI\i 16/20).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISOAEC fi025:2017; EN tSO/tEC IiOZS:ZOtzlza ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanjevode za ljudsku.potrosnju HRN lso 5667-5:2011(tso 5667-5:2006) . nr,njaitacija riiieti upodrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 0g.01.2020. godind.

!)_S-ly!Ue[ laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-922-O1t1S-01t12;Ur.broj:525-10t1446-1S-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispi.tjyqlj-e vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07t15-02114; Ur.brq:52b-tinbab4s-2 od 0i.12.201S. lodine. i Ktasa:Up/t-3 2s-o7t1s-
021 1 4; U r.brg:525-1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.20 1 5. god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku polpsnj9.te ispitivanja zdravstvene ispiavnosti vode za tjuosru pof;oSnju u giatevina;a prUe iio"rania'
uporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02t13-03t08; uR.br:534-07-1-1-gg-|d-lO oA2O.,tZ,Zbrc.-

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Lokacija: VS Bilaj
Vrsta analize:

Dostaviti:

Prema Pravilniku

1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, S3O0O

2. Arhiva

Zavr5etakanalize: 30.6.2022.

Jasmina
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
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Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 gS/cm pri 20'C s 2500 310 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,12 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001 .NTU <4 0,21 Da

Utro5ak KMn04*** HRN EN ISO 8467:2001* mglL02 s5 1 Da

Kloridi** HRN ISO 9297:1998. mg/L CL s 250 <5 Da

Amonijak** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,01

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,332 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N < 0,002

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-r 0-100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 n 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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ZAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LI6Ko.SENJSKE Zupnruue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 2, Tet: 053/574-860, Fax: OSgt 57 4-4Sg

Gospi6, 1.7.2022.

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Podetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
Datumuzorkovanja: 28.6.2022.11:45

v 441t22

Voda za ljudsku potro5nju(ponavtjanje)

8.6.2022.
VS Kozjak

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 1.7.2022.

1. Usluga d.o.o. Gospi6, HRVATSKA, 53OOO GOSptC,
2. Arhiva

Analitiiko izvjeS6e br. V LOgBl22

Kupac: Usluga d.o.o. Gospi6
53000 cOSptC, Buzimska 1O

Uzorci su dostavljeni 28.6.2022. 1 3:00 od Kupac

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju sUKLADAN je odredbama Priloga 1, pravilnika o parametrima sukladnosti,metodama analize, monitoringu i planovima .!gyrl::!Lyqie_z-q l1osiu potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osobakoje obavljaiu dielatnost j.avng.Y9q99.p_s\rbe (NN 1_2q{J 7 i r.rrrr ssi/20), i iakonu'o izmienama i aoprnrr" Zakonao vodi zaljudsku potrosnju (NN 56/13, NN 64ii5, NN 104/17, NN 115/18 ir.rrriiotzol. ' --l

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskrju6ivo na anarizirani uzorak.

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Licko-senjske zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lsOAEC fi025:2017; EN tSO/tEC 17O25:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda, Uzorkovanje vode za ljudsku.potrosnju rinru tso s667-E:2011(lso s667-s:2006) . Akreditacija vrijedi upodrudju opisanom u pritogu potvrdi o akieditaciji orq tblo oo oa.or.iozO. godind.

9)^S^ll,!:.q labo.ratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Ktasa:Up/t-32 2-01t15-01t12; Ur. broj:525- 10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode premaRjeseniu o_i_spuruenJ! pgs,egnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Ktasa:Up/t-325-07t1S_O2t1,i; Ur.iroj:52ii_f I/O6Ad_r S _Z oa Oi.ti..iO15.-goOine. i Ktasa:Up/t_3 25-OZt1S_021 1 4; U r.br oj:525- 1 2 I 09BB- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 S. god i ne.

d) slu2beni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa idrugih sluzbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene lspiavnosti vooe za ryuosku potrosnju u gradevinama prije izdavanjauporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02t13_O3tOB;Un.Or.SS+_Or-f-_Si3_i6_rO od20.12.2016.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

'1098. Voda za ljudsku potro5nju(p

Boja***

,onavUanie)

F". *,,s" r*r*1r. mg/L Pt <20 19

Miris sM 4500 c opisno Bez bez

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,8 Da
remperaturi odg,5 uC

Elektricna vodljivost*** HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 20"C < 2500 264 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 < 0,05 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001 .NTU <4 2,1 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 <5 1,73 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L CI- < 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,01

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,201 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N < 0,002

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 U 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL' 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfui 100m1 0

-kraj lspitnog izvje5taja-
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